Gtowica termostatyczna Shelly
BLU TRV (zestaw z centralka)

Instrukcja obstugi
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Instrukcja obstugi i bezpieczenstwa
Shelly BLU TRV

Inteligentna termostatyczna gtowica zaworu grzejnikowego z tgczno-
$cig Bluetooth

Zwane w niniejszym dokumencie “Urzgdzeniem”

/\Ten znak wskazuje informacje dotyczgce bezpieczenstwa.

(@ Ten znak oznacza wazng informacje.

Informacje dotyczace bezpieczenstwa

Aby zapewni¢ bezpieczne i prawidlowe uzytkowanie, nalezy przeczy-
ta¢ niniejsza instrukcje oraz wszelkie inne dokumenty dotaczone do
tego produktu. Nalezy zachowa¢ je na przyszios¢. Nieprzestrzeganie
procedur instalacji moze prowadzi¢ do nieprawidiowego dziatania,
zagrozenia zdrowia i zycia, naruszenia prawa i/lub odmowy gwaranc;ji
prawnych i handlowych (jesli takie istniejg). Shelly Europe Ltd. nie po-
nosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek straty lub szkody w przypadku
nieprawidlowej instalacji lub niewtasciwego dziatania tego urzadze-
nia z powodu nieprzestrzegania instrukcji obstugi i bezpieczenstwa
7zawartveh w minieiszej instrukeii

A OSTRZEZENIE! Nie nalezy mieszac starych i nowych baterii, baterii
roznych marek lub typdw, takich jak baterie alkaliczne, weglowo-cynko-
we lub akumulatory.
/\UWAGA! Urzadzenia nalezy uzywac wytacznie z bateriami zgodnymi
z obowigzujgcymi przepisami. Uzywanie nieodpowiednich baterii moze
spowodowac uszkodzenie urzadzenia i pozar.

UWAGA! Nalezy upewnic¢ sig, Ze baterie sg prawidtowo zainstalowane
zgodnie z biegunowoscig + i - .

/\UWAGA! Baterie moga wydziela¢ niebezpieczne zwigzki lub spowo-
dowac pozar, jesli nie zostang prawidfowo zutylizowane. Zuzyte baterie
nalezy wyjac¢ i natychmiast poddac recyklingowi lub zutylizowa¢ zgodnie
Z lokalnymi przepisami i trzymac z dala od dzieci. Baterii NIE nalezy wy-
rzucac do smieci domowych ani spalac.



/\UWAGA! Nie uzywaj urzadzenia w wilgotnym srodowisku. Nie wolno
dopusci¢ do zamoczenia urzadzenia.

/\UWAGA! Urzadzenie jest przeznaczone wytacznie do uZytku w po-
mieszczeniach.

/\UWAGA! Nje uzywac pod przykryciem.

/\UWAGA! Nie nalezy uzywac urzadzenia, jesli wykazuje ono jakiekol-
wiek oznaki uszkodzenia lub wady.

/\UWAGA! Nie nalezy podejmowaé préb samodzielnej naprawy urza-
dzenia.

@ Przed rozpoczeciem instalacji upewnij sie, ze masz Shelly BLU Gate-
way Gen3, adapter Bluetooth-Wi-Fi. Bez bramki urzgdzenie nie moze by¢
uzywane z aplikacjg Shelly Smart Control ani sparowane z czujnikami
zewnetrznymi. Jesli urzadzenie nie jest dostarczane z bramka w zesta-
wie, mozna jg kupic na stronie http://www.shelly.com.

(@ Urzadzenie jest dostarczane z fabrycznie zainstalowanym oprogra-
mowaniem sprzetowym. Aby zapewniC jego aktualizacje i bezpieczen-
stwo, Shelly Europe Ltd. zapewnia najnowsze aktualizacje oprogramo-
wania uktadowego bezptatnie. Dostep do aktualizacji mozna uzyskac za
posrednictwem aplikacji mobilnej Shelly Smart Control. Za instalacje ak-
tualizacji oprogramowania sprzetowego odpowiada uzytkownik. Shelly
Europe Ltd. nie ponosi odpowiedzialnosci za brak zgodnosci urzadzenia
spowodowany brakiem zainstalowania przez uzytkownika dostepnych
aktualizacji w odpowiednim czasie.

Opis produktu

Shelly BLU TRV to inteligentna gtowica termostatyczna z tgcznoscia
Bluetooth. Kontroluje temperature w pomieszczeniu poprzez zmiane
przeptywu goragcej wody przez grzejnik. W razie potrzeby temperature
mozna zmieni¢ w dowolnym momencie, obracajgc pokretto urzgdze-
nia w lewo lub w prawo lub za pomocg telefonu komorkowego, tabletu
lub komputera. Urzadzenie moze rowniez utrzymywac temperature w
pomieszczeniu zgodnie z ustawionym harmonogramem tygodniowym.
Urzadzenie jest zasilane 2 bateriami AA, 1,5 V.



Interfejsy uzytkownika

Przycisk resetowania

Przycisk resetowania znajduje sie z tytu gtowicy TRV (rys. 1/7). Aby
uzyskac dostep do przycisku, nalezy oddzieli¢ gtowice od czarnej ptytki
(patrz rys. 6). Aby nacisng¢ przycisk, uzyj spiczastego przedmiotu, ta-
kiego jak spinacz do papieru, koncowka dtugopisu lub maty srubokret.
Nacisnij raz, aby sparowac¢ BLU TRV z innym urzadzeniem Bluetooth.
Nacisnij i przytrzymaj przez 30 sekund, aby przywréci¢ ustawienia fa-
bryczne urzadzenia.

Przywrdécenie ustawien fabrycznych spowoduje odtgczenie urzadzenia
od BLE Gateway Gen3 i usuniecie wszystkich danych.

Pokretto obrotowe

Obrotowe pokretto jest zewnetrzng powtokg gtowicy TRV. Jest ono
zaprogramowane do konfiguracji i sterowania urzgdzeniem w oparciu
o liczbe krokow obrotu. Wiecej informacji mozna znalez¢ w sekcji Uzy-
wanie pokretta do obstugi urzadzenia.

Wyswietlacz LED

TRV posiada 7-segmentowg diode LED z 3 trybami wskazan:
+ Stale wigczony

Miga
« Wyt

Poziom natadowania baterii:

b_ <50%
b= 50-75%
ks >75%



Instrukcje instalacji

/\UWAGA! Przed rozpoczeciem instalacji nalezy wytgczy¢ chtodnice i
upewnic sie, ze ostygta.

UWAGA! Gtowice TRV nalezy montowac na ptycie tylnej TYLKO PO
zamontowaniu i zabezpieczeniu ptyty tylnej na zaworze grzejnikowym.
/\UWAGA! Ryzyko wycieku wody. Jesli na grzejniku nie zainstalowano
zaworu termostatycznego, nalezy skontaktowac sie ze specjalistg w
celu wymiany zawordw.

Kompatybilne zawory

Jesli nie masz pewnosci, czy potrzebujesz adaptera do swojego za-
woru grzejnikowego, sprawdz liste kompatybilnych zaworéw grzejniko-
wych wedtug marki i modelu tutaj:
https://shelly.link/blu/trv_compatible_valves

Jesli zawory grzejnikowe nie sg kompatybilne, uzyj jednego z adapte-
row dotgczonych do zestawu. (Rys. 2).

Montaz ptyty tylnej

1 Jesli chtodnica wymaga adaptera, zamontuj odpowiedni adapter
(rys. 2).

2 Aby zamontowac ptyte tylng na zaworze grzejnika, nalezy recznie ob-
récic¢ pierscien mocujacy w kierunku zgodnym z ruchem wskazéwek
zegara (rys. 3).

O Upewnij sig, ze znacznik wyréwnania na ptycie tylnej jest skierowany

w gore.

3 Ostroznie dokrec pierscien mocujgcy za pomoca klucza nastawnego.

@ Nie dokrecac pierscienia zbyt mocno!

Montaz gtowicy TRV

(O Urzadzenie jest dostarczane z zainstalowanymi bateriami. Przed

zamontowaniem gtowicy TRV na ptycie tylnej nalezy usunac klapke izo-

lacyjng z komory baterii.

1 Wyréwnaé naciecia gtowicy i ptyty tylnej (rys. 4). Nastepnie umies¢
gtowice na ptycie tylnej.

2 Lekko nacisnij dtonig przednig nasadke i obr6¢ gtowice w kierunku
zgodnym z ruchem wskazéwek zegara, az ustyszysz klikniecie. (Rys.
5).



Kalibracja urzadzenia

Po pomysinym zamontowaniu gtowicy TRV automatycznie
rozpoczyna kalibracje, obracajac silnik w obu kierunkach. Na
wyswietlaczu pojawi sie CAL.
« Jesli kalibracja zostata pomysinie zakoniczona, na wyswietlaczu
pojawi sie na krétko £
+ Jedli kalibracja nie powiedzie sig, na wyswietlaczu pojawi sie na
krétko L {.
@© Jesli urzadzenie nie rozpocznie kalibracji, prawdopodobnie oznacza
to, Ze gtowica nie jest w petni dokrecona do ptyty tylnej. Sprobuj dokrecic
ja mocniej. Jesli to nie rozwigze problemu, powtdrz kroki od poczatku.
Aby zdemontowac gtowice TRV, nacisnij przednig zaslepke i obré¢ gto-
wice w kierunku przeciwnym do ruchu wskazowek zegara, az zostanie
zwolniona (rys. 6).
@© Jesli urzadzenie jest zainstalowane z adapterem i zgtasza nieudang
kalibracje, moze by¢ konieczne zainstalowanie przedtuzacza pinow z
zestawu adaptera (rys. 2).
Po pomysinym zakonczeniu kalibracji urzadzenie moze by¢ uzywane
do kontrolowania temperatury.

Uzywanie pokretta do obstugi urzadzenia

Aby witaczyc¢ diody LED, obrd¢ pokretto o co najmniej jeden stopien w

dowolnym kierunku. Na wyswietlaczu pojawi sie biezgca temperatura.

Ustawianie temperatury docelowej

1 Aby zwiekszy¢ temperature, obro¢ pokretto w prawo.

2 Aby zmniejszy¢ temperature, obrd¢ pokretto w lewo.

@ Kazdy krok pokretta zmienia temperature o 0,1 °C.

3 Po osiggnieciu temperatury docelowej przestan obracac¢ pokrettem.
Po 3 sekundach TRV zastosuje ustawiong temperature, a wyswie-
tlacz potwierdzi nowa wartos$¢ temperatury.

Wiaczanie/wytaczanie trybu Boost
Funkcja Boost tymczasowo zwieksza moc ogrzewania, aby szybko
podnies¢ temperature w pomieszczeniu.

1 Aby wigczy¢ tryb Boost, obré¢ pokretto o ponad 10 stopni w prawo.
Na wyswietlaczu pojawi sie na krétko On.

2 Aby wytaczy¢ tryb Boost, obr6¢ pokretto o ponad 10 stopni w lewo.
Na wyswietlaczu pojawi sie na krétko OFF.



Dodawanie urzadzenia do aplikacji Shelly Cloud

Aby dodac¢ urzadzenie do aplikacji Cloud, nalezy najpierw sparowac je

z BLU Gateway Gen3.

1 Wigcz zasilanie bramki, podtaczajac jg do standardowego portu USB
typu A. Niebieska dioda LED zaswieci sie, wskazujac, ze urzadzenie
znajduje sie w trybie punktu dostepowego (AP).

2 Aby doda¢ Gateway do Shelly Smart Control, otwérz aplikacje, wy-
bierz Dodaj nowe urzadzenie i postepuj zgodnie z instrukcjami w
aplikacji. Po dodaniu urzadzenia do konta zaswieci sie zielona dioda
LED.

3 Aby uzyska¢ dostep do menu TRV, obré¢ pokretto w nastepujacej
kolejnosci: W lewo, W prawo, W lewo, W prawo. Mozna rozpoczg¢
w dowolnym kierunku.

Na wyswietlaczu pojawi sie L. Obracaj pokrettem w prawo, az na wy-

Swietlaczu pojawi sie bLE.

Po 3 sekundach urzadzenie przejdzie w tryb parowania na 30 sekund,

sygnalizowany migajgcym wskaznikiem bLE.

(O Alternatywnie mozna aktywowacé tryb parowania, naciskajgc jeden

raz przycisk resetowania.

Jesli parowanie zostanie przerwane, na wyswietlaczu przez 3 sekundy

bedzie wyswietlany komunikat na.

4 Na urzadzeniu BLE Gateway Gen3 nacisnij przycisk Paruj .

5 Jesli parowanie zostanie pomyslnie zakonczone, na wyswietlaczu
TRV pojawi sie 4ES.

Urzadzenie pojawi sie w aplikacji Shelly Smart Control jako komponent

BTHome BLE Gateway Gen3.

@O Aby upewnic sig, ze urzadzenie korzysta z najnowszej wersji oprogra-

mowania sprzetowego, przejdz do opcji Ustawienia urzadzenia > Wersja

oprogramowania sprzetowego > Aktualizacja.

Wiecej informacji na temat sterowania urzgdzeniem za pomocg chmu-

ry mozna znalez¢ na stronie https://shelly.link/app-guide.



Wymiana baterii

(@ Urzadzenie jest zasilane 2 bateriami AA 1,5 V.

(O Zalecamy stosowanie akumulatoréw litowo-zelazowo-dwusiarczko-

wych (Li/FeS,).

@ Urzadzenie moze nie dziata¢ z bateriami wielokrotnego tadowania.

1 Aby zdemontowac¢ gtowice TRV, nalezy nacisng¢ przednig zaslepke i
obrécic¢ gtowice w kierunku przeciwnym do ruchu wskazoéwek zega-
ra, az do jej zwolnienia (rys. 6).

2 Uzywajac kciukéw, nacisnij i przesun pokrywe baterii w gore, az sie
otworzy (rys. 7).

3 Wyjmij zuzyte baterie i zutylizuj je zgodnie z lokalnymi przepisami.

4 Wt6z nowe baterie zgodnie z oznaczeniem biegunowosci na pokry-
wie baterii.

5 Nacis$nij i przesun pokrywe baterii w dot, az do jej zablokowania.

6 Zamontuj gtowice TRV z powrotem na ptycie tylnej (Rys. 5).

Specyfikacje
F|zyczny
Rozmiar (HxD): 78 x @54 mm / 3,07x@2,13 cala
« Waga: 107 g/ 3,77 uncji
Materiat powtoki: Tworzywo sztuczne
Kolor powtoki: Biaty
Materiat pierscienia montazowego: Niklowany mosigdz
Montaz: M30x1.5

Srodowisko

+ Temperatura robocza otoczenia: -20°C do 60°C / 68°F do 140°F
+ Wilgotnos¢: 25% do 80% wilgotnosci wzglednej

+ Stopien zanieczyszczenia: 2

Elektryczny

« Zasilanie: 2x baterie AA, 1,5 V (w zestawie)

+ Szacowany czas pracy baterii: 1 do 2 lat w zaleznosci od uzytko-
wania

BIuetooth
Protokot: BLE 4.2

+ Pasmo RF: 2400 - 2483,5 MHz

+ Maks. Moc RF: < 5 dBm

+ Zasieg: Do 30 m / 98 stép na zewnatrz, do 10 m / 33 stép w
pomieszczeniach (w zaleznosci od warunkéw lokalnych)

+ Szyfrowanie: AES (tryb CCM)

Czujniki, mierniki

+ Czujnik temperatury: Tak



Rozwigzywanie problemoéw

W przypadku napotkania probleméw z instalacjg lub dziataniem urza-
dzenia, nalezy sprawdzi¢ jego strone bazy wiedzy:
https:/shelly.link/blu_trv

Deklaracja zgodnosci

Niniejszym Shelly Europe Ltd. oswiadcza, ze typ urzadzenia radiowe-
go Shelly BLU TRV jest zgodny z dyrektywg 2014/53/UE, 2014/30/UE,
2011/65/UE. Petny tekst deklaracji zgodnosci UE jest dostepny pod
nastgpujgcym adresem internetowym: https://files.innpro.pl/shelly

Producent: Shelly Europe Ltd.
Adres: 103 Cherni Vrah Blvd., 1407 Sofia, Butgaria

Czestotliwosc¢ radiowa: 2400MHz-2483,5MHz
Maksymalna moc czestotliwosci radiowej: <5dB



Ostrzezenia i informacje dotyczace bezpieczenstwa
Wszelkie informacje dotyczace uzytkowania produktu znajdujg sie w instrukcji obstugi. Zanim zaczniesz z niego korzysta¢, zapoznaj sie z jej
trescig i stosuj sie do zawartych w niej wskazéwek.

Przed uzyciem zapoznaj si¢ réwniez z ponizszymi informacjami:

Ostrzezenia dotyczace uzytkowania

Zagrozenie dla dzieci:

eProdukt nie jest przeznaczony dla dzieci i nie stuzy do zabawy.

eUrzadzenia sterujgce moga zawieraé mate elementy, ktére stanowig ryzyko zadtawienia.

ePrzechowuj urzagdzenie w miejscu niedostgpnym dla dzieci i upewnij sie, ze nie majg one dostepu do zadnych drobnych elementéw.
Ryzyko porazenia pragdem:

eUrzadzenia sterujgce podigczone do zasilania powinny by¢ instalowane przez wykwalifikowanego specjaliste zgodnie z instrukcjg obstugi.
ePrzed przystgpieniem do instalacji lub konserwacji upewnij sig, ze urzadzenie jest odigczone od zrédta zasilania.

eUzywaj wytgcznie oryginalnych lub zalecanych przez producenta zasilaczy, kabli i innych komponentéw.

eNie manipuluj przy urzadzeniach mokrymi rgkami, aby unikng¢ porazenia pradem.

Ryzyko uszkodzenia urzadzenia:

eUnikaj instalacji urzadzen sterujgcych w miejscach narazonych na wilgo¢, skrajne temperatury lub bezposrednie dziatanie promieni
stonecznych, chyba ze s przystosowane do takich warunkéw.

eNie probuj otwiera¢ ani modyfikowa¢ urzadzen sterujgcych samodzielnie, aby unikngé uszkodzenia komponentéw elektronicznych i utraty
gwarancji.

eNie narazaj urzadzen na uderzenia, upadki, silne wstrzgsy i inne czynniki, ktére moga doprowadzi¢ do ich uszkodzenia.

Ryzyko niewtasciwego uzytkowania:

eUpewnij sie, ze urzadzenia sterujgce sg uzywane zgodnie z ich przeznaczeniem i zaleceniami producenta.

eJesli urzadzenia sg zintegrowane z systemem smart home, upewnij sie, ze sg poprawnie skonfigurowane w aplikacji sterujgcej, aby unikna¢
btedéw w dziataniu.

oW przypadku urzgdzen z wbudowanymi przyciskami unikaj nadmiernej sity nacisku, ktéra mogtaby uszkodzi¢ mechanizmy wewnetrzne.
tacznosé bezprzewodowa

Ochrona danych:

eUrzadzenia sterujgce czesto korzystajg z Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth lub innych technologii komunikacyjnych. Zabezpiecz je hastem, a jesli to
mozliwe, wigcz szyfrowanie potgczen, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostepowi.

eRegularnie aktualizuj oprogramowanie urzadzen oraz powigzanych z nimi aplikacji sterujgcych, aby chroni¢ dane przed nieautoryzowanym
dostepem.

eUnikaj korzystania z publicznych sieci Wi-Fi do zarzgdzania urzadzeniami sterujgcymi, aby zwigkszy¢ bezpieczenstwo danych.
Zarzadzanie dostepem:

eQOgranicz dostep do aplikacji i urzadzen sterujacych wytgcznie do zaufanych uzytkownikdw.

eRegularnie przegladaj liste urzadzen podtgczonych do systemu i usuwaj te, ktére nie sg juz uzywane lub moga stanowi¢ potencjalne
zagrozenie.

oW przypadku urzadzen z funkcjg zdalnego sterowania korzystaj z funkcji powiadomient o nieautoryzowanych prébach dostgpu, jesli to
mozliwe.

Informacje dotyczace prawidtowego uzytkowania

Montaz i konfiguracja:

ePrzed instalacjg upewnij sig, ze urzadzenie sterujgce jest kompatybilne z systemem, w ktérym ma dziata¢, oraz z innymi urzadzeniami w sieci
smart home.

eJesli urzadzenie wymaga instalacji w $cianie, upewnij sie, ze miejsce montazu jest suche, bezpieczne i zgodne z instrukcjg obstugi.
eSprawdz, czy urzadzenia sg zamontowane w miejscu zapewniajgcym stabilne potgczenie z siecig.

Konserwacja i czyszczenie:

eRegularnie sprawdzaj urzadzenia sterujgce pod katem widocznych uszkodzen, takich jak peknigcia obudowy, uszkodzone przewody czy
zabrudzone styki.

eCzys$¢ urzadzenia migkka, suchg Sciereczka. Nie uzywaj wody ani srodkéw chemicznych, ktére moga uszkodzic¢ ich elektronike.

oW przypadku urzadzen zasilanych bateryjnie regularnie sprawdzaj stan baterii i wymieniaj je zgodnie z zaleceniami producenta.

oW przypadku urzadzen zasilanych akumulatorowo regularnie sprawdzaj poziom natadowania i taduj je zgodnie z zaleceniami producenta.
Bezpieczenstwo uzytkowania:

eJesli urzadzenie dziata niestabilnie (np. migajace wskazniki, brak reakcji na polecenia), natychmiast odtacz je od zasilania i skontaktuj sie z
producentem lub serwisem.

Dodatkowe srodki ostroznosci

Serwis i naprawy:

oW przypadku jakichkolwiek probleméw z urzadzeniem skontaktuj sie z autoryzowanym serwisem.

eNie prébuj samodzielnie naprawia¢ urzadzen sterujgcych, aby unikngé dalszych uszkodzen lub utraty gwaranciji.

Bezpieczna utylizacja:

eZuzyte urzadzenia nalezy utylizowac zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczacymi odpadéw elektronicznych.

eNie wyrzucaj urzadzenia do odpadéw komunalnych — oddaj je do punktu zbiérki sprzetu elektronicznego.

Jesli potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczacych produktu, skontaktuj si¢ z dziatem obstugi klienta (e-mail: hurt@innpro.pl, strona
internetowa: https://innpro.pl/) lub z innym specjalista.
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Ochrona $rodowiska

Zuzyty sprzet elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywa Unii Europejskiej, nie moze by¢
umieszczany facznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiérce i
recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniajac jego prawidtowe usuwanie, zapobiegasz
potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla $rodowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego.
System zbierania zuzytego sprzetu zgodny jest z lokalnie obowigzujgcymi przepisami ochrony
$rodowiska dotyczacymi usuwania odpaddw. Szczegdtowe informacje na ten temat mozna
uzyska¢ w urzedzie miejskim, zaktadzie oczyszczania lub sklepie, w ktérym produkt zostat
zakupiony.

Produkt spetnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejscia Unii Europejskiej (UE), dotycza-
cych zagadnien zwigzanych z bezpieczenstwem uzytkowania, ochrong zdrowia i ochrong $rodo-
wiska, okreslajgcych zagrozenia, ktére powinny zosta¢ wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest ttumaczeniem oryginalnej instrukgcji obstugi, stworzonej przez produ-
centa.

Szczegbtowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostepne na
stronie internetowej https://serwis.innpro.pl/gwarancja

Produkt nalezy regularnie konserwowac (czysci¢) we wilasnym zakresie lub przez
wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie uzytkownika. W przypadku braku
informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji
obstugi, nalezy regularnie, minimum raz na tydzien ocenia¢ odmienno$¢ stanu fizycznego
produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiejkolwiek
odmiennosci nalezy pilnie podja¢ kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak
poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosci moze
doprowadzi¢ do trwatego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialnosci za
uszkodzenia wynikajgce z zaniedbania.

Importer: {ININF < :E

INNPRO Robert Btedowski sp. z 0.0. Podmiot odpowiedzialny

ul. Rudzka 65c¢ Shelly Europe Ltd.
44-200 Rybnik, Polska Cherni Vrah 103
tel. +48 533 234 303 1407 Sofia
hurt@innpro.pl Butgaria
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Specyfikacje baterii produktu

Cecha Wartos¢

Kod produktu 84818039

Kod EAN 3800235268322

Kategoria baterii Bateria przenosna ogdlnego
uzytku

Typ baterii Portable alkaline batteries

(manganese zinc) (LR)

Zawiera Kadm/Otoéw (>0.002% Cd, Nie
>0.004% Pb)

Waga netto (kg) 0.23
Pojemnos¢ (mAh) -

Moc (W) ~1.5-2W



	Pusta strona
	Pusta strona



